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Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for 
rapporteringsåret 2023 - Nore og Uvdal kommune - Øvre Uvdal 
renseanlegg 
 
Nore og Uvdal kommune har avvik fra krav i tillatelsen og forurensningsregelverket i 
rapporteringsåret 2023. Dette skyldes at kommunen har brutt pe-rammen i tillatelsen. 
 
Vi gjør kommunen oppmerksomme på at dersom avvik fra krav i tillatelsen ikke rettes opp, 
kan dette medføre begrensinger for ønsket utvikling i kommunen, da det ikke kan kobles til 
ytterligere abonnenter til avløpsanlegg som ikke overholder kravene i tillatelsen og i 
forurensningsregelverket for øvrig, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 og forurensningsloven § 7.  
 
Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten til etterretning. 
 
Kommunen skal betale et gebyr på 3 900 kr for vårt arbeid med egenkontrollrapporten. 
Miljødirektoratet vil ettersende faktura. 
 
Rapporteringsskjema for 2024 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2025. 

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Nore og Uvdal kommune sitt avløpsnett og Øvre 
Uvdal avløpsrenseanlegg. 
 
Avløpsnett til Øvre Uvdal avløpsrenseanlegg 
Nore og Uvdal kommune har rapportert at avløpsnettet til Øvre Uvdal avløpsrenseanlegg ikke har 
installerte regnvannsoverløp i fellessystem eller nødoverløp. I tabell 3 i årsrapporteringsskjemaet 
har dere rapportert for to nødoverløp på avløpsrenseanlegget. Vi gjør oppmerksom på at denne 
tabellen bare er ment for utslippspunkter på avløpsnettet. Vi gjør også oppmerksom på at det er 
benyttet fjorårets versjon av skjema for årsrapport. Kommunen må huske å benytte oppdatert 
versjon av skjemaet ved neste års rapportering.   
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Kommunen rapporterer at det er 15 innbyggere og 843 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet. Dette er 
tre flere innbyggere enn i 2022. For antall fritidsboliger er dette en økning på 10,2 % sammenlignet 
med tall for 2022. Mye av økningen skyldes ifølge kommunen bedre oversikt i 
abonnementssystemet og avdekking av gamle tilknytninger som ikke har vært registrert. Selv om 
mye av økningen skyldes bedre oversikt over avløpssituasjonen i kommunen, så tolker vi dette som 
at det har skjedd nye tilkoblinger til avløpsrenseanlegget i 2023.  
 
Det har i 2023 blitt gjennomført kartlegging og utbedring av innlekking i avløpsnettet, og kommunen 
har sett en vesentlig bedring i drift utenom ekstremværet «Hans».  
 
Øvre Uvdal avløpsrenseanlegg 
Det er for 2023 rapportert at Øvre Uvdal avløpsrenseanlegg har mottatt og behandlet 37 796 m3 
avløpsvann og at 680 m3 har gått i overløp ved avløpsrenseanlegget. Overløpet skjedde i forbindelse 
med ekstremværet «Hans», og avløpsvannet i overløp utgjør 1,77 % av alt vann inn til 
avløpsrenseanlegget. 
 
Øvre Uvdal avløpsrenseanlegg hadde en maksukebelastning på 2 075 pe i 2023. Anlegget har 
dermed overskredet pe-rammen på 1 750 pe i sin tillatelse fra 1995. Dette er et avvik. 
 
Øvre Uvdal avløpsrenseanlegg overholder sekundærrensekravet for KOFCR og BOF5. Kommunen 
skriver i årsrapport for avløpsrenseanlegget vedlagt egenkontrollrapporten at rensegraden for 
fosfor ved avløpsrenseanlegget i 2023 er på 98,4 %. Våre automatiske beregninger basert på 
innrapportert data beregner fosforrensegraden til 89,5 %. Ved å benytte alternative metoder for 
beregning av rensegrad (beskrevet nærmere i Mdir-010) får vi en fosforrensegrad på 96,88 eller 
95,99 % rensning. Vi vurderer i dette tilfellet at en rensegrad på 89,5 % for fosfor ikke blir 
representativt, og i stor grad skyldes vektlegging av prøve datert 15.08.2023. Vi setter derfor ikke 
avvik for fosforrensing i år. For mer informasjon om beregning av rensegrad, se skjema «Metoder for 
automatisk beregning av utslippsmengder og rensegrad i rapporteringsskjema Mdir-010» på denne 
siden: Avløpsrapportering: Årlig rapportering for avløp - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 
 
Avløpsbelastningen i kommunen er preget av stor variasjon, med få tilknyttede faste innbyggere og 
stor økning i helger og ferie. Det betyr at anlegget har svært god kapasitet store deler av året, og sett 
bort fra enkeltprøver under «Hans» så renser avløpsanlegget godt. Kommunen skriver at de i 2023 
har justert driftsparametere som har resultert i bedre rensing, og at de planlegger å være ferdig med 
utredning av ny avløpsløsning i løpet av 2024. 
 
Søknad om ny tillatelse etter forurensningsloven 
Statsforvalteren mottok søknad om utvidet utslippstillatelse for Øvre Uvdal avløpsrenseanlegg den 
12.03.2021. Vi har tidligere etterspurt og mottatt en oppdatert tettbebyggelsesvurdering i 
forbindelse med søknaden, og vi har i etterkant også etterspurt en resipientvurdering for 
avløpsrenseanlegget. Statsforvalteren ble oversendt resipientvurderingen den 19.04.2024, og vil 
fortsette behandlingen av søknaden. Søknaden behandles i egen sak med saksnr. 2021/8582 
 
Konklusjon 
Nore og Uvdal kommune har avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret 2023. Dette skyldes at 
kommunen har brutt pe-rammen i tillatelsen. 
 
Vi gjør kommunen oppmerksomme på at dersom avvik fra krav i tillatelsen ikke rettes opp, kan dette 
medføre begrensinger for ønsket utvikling i kommunen, da det ikke kan kobles til ytterligere 
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abonnenter til avløpsanlegg som ikke overholder kravene i tillatelsen og i forurensningsregelverket 
for øvrig, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 og forurensningsloven § 7.  
Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2023 til etterretning. 
  
For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for 
egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:  
https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/ 
 
Rapporteringsskjema for 2024 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2025. Vi minner 
om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for 
årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek: 
Skjema og tjenester | Statsforvalteren i Oslo og Viken.  
 
Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet 
Norske Utslipp i juni 2024. Se https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100 
 
Gebyr for saksbehandlingen 
Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med 
hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter, som ble tatt inn 
i forskriften i 2023. Gebyret er på 3 900 kroner per egenkontrollrapport. For Nore og Uvdal 
kommune er det i dette brevet gitt en samlet tilbakemelding på én egenkontrollrapport, og gebyret 
vil derfor utgjøre kroner 3 900. 
 
Miljødirektoratet ettersender faktura.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Sundt Skålevåg 
seksjonssjef 

  
 
Øystein Hansgård Gjelsvik 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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